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Третий вариант предполагает, что племенные 
предприятия получают «премию» за выполнение до-
говорных обязательств. 
Практическое применение разработанных вариан-
тов ценообразования на ремонтный молодняк в рамках 
межхозяйственной кооперации позволит, во-первых, 
создать условия для организации и функционирования 
устойчивого производства, как в племенных, так и от-
кормочных предприятиях, во-вторых, обеспечить рост 
генетического потенциала эффективности производства 
свинины и формирование резистентности животных к 
воздействию патогенных микроорганизмов. 
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В статье приведена методика расчета ущерба от отклонения напряжения в осветительных 
установках. 
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Введение 
Одним из показателей качества электрической 
энергии является отклонение напряжения от но-
минального значения. Ранее существовавший 
ГОСТ 13109 – 97 допускал отклонение напряжения у 
потребителей в пределах ± 5 %. Вновь принятый 
ГОСТ 32144-2013, который вступил в действие 1 ап-
реля 2016 года, допускает отклонение напряжения в 
пределах ± 10 %. В статье приводится методика рас-
чета ущерба в осветительных установках от отклоне-
ния напряжения в допустимых ныне действующим 
стандартом пределах. Показано влияние данных от-
клонений напряжения на потребителя.  
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Основная часть 
Определим ущерб при отклонении напряжения 
от номинального для наиболее распространенных 
потребителей в осветительных установках. Освети-
тельные установки могут быть с лампами накалива-
ния, люминесцентными и другими. 
Рассмотрим лампы накаливания. Изменение по-
требляемой энергии при напряжении, отличном от 
номинального, определяется по формуле: 
нW W W'   ,       (1) 
где W – потребляемая энергия при напряжении, 
отличном от номинального, кВт·ч; 
Wн – потребляемая энергия при номинальном 
напряжении, кВт·ч. 
Ущерб для ламп накаливания при питании от 
напряжения, отличного от номинального, состоит из 
следующих составляющих [1, 2]: 
Улн = Уан + Усн + Упн,      (2) 
где Уан – ущерб от изменения потребления ак-
тивной мощности для ламп накаливания, руб.; 
Усн – ущерб от изменения срока службы ламп 
накаливания, руб.; 
Упн – ущерб от изменения производительности тру-
да при изменении напряжения в лампах накаливания, 
руб. 
Ущерб от дополнительного потребле-
ния активной мощности для ламп накали-
вания можно определить по выражению: 
ан 1 1 н рУ c W c PTG '  ,           (3) 
где РG  = 1,5 Рн UG – дополнительное 
потребление активной мощности при напря-
жении, отличном от номинального, кВт; 
Рн – номинальная мощность лампы 
накаливания, Вт; 
UG – отклонение напряжения от номи-
нального, В; 
с1 – тариф на электроэнергию, 
руб/кВт·ч. 
Ущерб от изменения срока службы лампы нака-
ливания определим по формуле:  
сн л
* г
1( 1) ТУ рК
Т Т
  ,      (4) 
где р= 1/Т – коэффициент амортизации; 
Кл – стоимость лампы, руб.; 
Т* – относительное изменение срока службы 
лампы при отклонениях напряжения; 
Т – срок службы лампы при номинальном 
напряжении. ч; 
Тг – годовое время использования лампы, ч. 
Относительное изменение срока службы лампы 
накаливания при отклонениях напряжения  
21 10 25Т U UG G    .      (5) 
Ущерб от изменения производительности труда 
при изменении напряжения для сельскохозяйствен-
ной организации определять не будем, так как суще-
ствует много факторов, которые учесть сложно. 
При расчете примем: мощность лампы накалива-
ния Рн = 60 Вт; 
тариф на электроэнергию примем С1= 0,2 руб/ кВт.ч; 
стоимость одной лампочки накаливания  
С2 = 0,63 руб; 
нормативный срок службу лампы накаливания  
Тн = 1000 ч; 
время работы осветительной установки при 
двухсменной работе примем Тг = 800 ч.  
После произведенного расчета по приведенным 
выше формулам получим размеры ущербов от изме-
нения потребления активной мощности и от измене-
ния срока службы лампы накаливания в зависимости 
от отклонения напряжения в пределах допустимого 
значения по ГОСТ ±10 %. Результаты расчета приве-
дены в таблице 1. 
В таблице 1 ущерб приведен только для одной 
лампы накаливания при ее работе на напряжении, 
отличном от номинального. В хозяйствах, в админи-
стративных и служебных помещениях, а также жи-
лых зданиях может быть большое количество таких 
ламп. В таблице 2 приведен ущерб от некачественно-
го напряжения для большого количества ламп нака-
ливания при работе их на повышенном напряжении 
на 5 и 10 % от номинального. 
Таблица 1. Зависимость ущербов от изменения 
потребления активной мощности и срока 
 службы лампы накаливания от  
отклонения напряжения, руб. 
,%UG  
Вид  
ущерба 
- 10 - 5 0 + 5 + 10 
Уан - 1,44000 - 0,7200 0 0,7200 1,4400 
Усн - 0,00044 - 0,0003 0 0,0006 0,0024 
Ун¦  - 1,44044 - 0,7203 0 0,7206 1,4424 
Таблица 2. Зависимость ущерба от отклонения напряжения в лампах накаливания  
от их количества при работе на повышенном напряжении, руб. 
Штук 
, %UG  1 5 10 20 25 50 100 200 400 
+10 1,4424 7,21 14,42 28,84 36,06 72,12 144,24 288,48 576,96 
+5 0,7206 3,603 7,206 14,41 18,02 36,04 72,08 144,16 288,32 
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Как следует из таблицы, ущерб для потребителя в 
год только от работы одной лампочки при повышен-
ном напряжении в допустимых стандартом пределах 
больше стоимости самой лампы. А для 100 штук лам-
почек он составит 144,24 руб. 
При работе лампы накаливания на пониженном 
напряжении, естественно, срок службы ее возрастает. 
Однако изменение напряжения приводит к изменени-
ям светового потока и освещенности, что в конечном 
итоге оказывает влияние на производительность тру-
да и утомляемость человека. Так, при уменьшении 
напряжения на 1 % световой поток снизится на 3,5 %, 
световая отдача – на 1,8%, а мощность лампы – на  
1,5 %. При повышении напряжения на 1 % срок службы 
лампы уменьшается на 13 %. При повышении напряже-
ния на 5 % от номинального срок службы лампы нака-
ливания сокращается почти в 3 раза и составляет 350 ч. 
вместо 1000 ч. При напряжении 95 % от номинального 
световой поток лампы составляет 82,5 %. 
Люминесцентные лампы. Ущерб для люминес-
центных ламп при питании их от напряжения, отлич-
ного от номинального, определяется по такой же 
формуле, как и для ламп накаливания, но только до-
бавляется ущерб от реактивной мощности (6): 
Улл = Уал + Урл+ Усл + Упл ,      (6) 
где Уал – ущерб от изменения потребления ак-
тивной мощности люминесцентной лампы, руб.; 
Урл – ущерб от изменения потребления реактив-
ной мощности люминесцентной лампы, руб.; 
Усл – ущерб от изменения срока службы люми-
несцентной лампы, руб.; 
Упл – ущерб от изменения производительности 
труда при изменении напряжения на люминесцент-
ной лампе, руб. 
Дополнительное потребление активной мощно-
сти для люминесцентных ламп, включенных по схеме 
с расщепленной фазой: 
РG  = 3,75Рн UG .       (7) 
Стоимость потребления активной энергии лю-
минесцентными лампами: 
Уал = С1  РG   Тг,       (8) 
где С1 – стоимость 1 кВт·ч электроэнерги (та-
риф), С1 = 0,2 руб/ кВт·ч; 
Тг – время работы лампы в году (8000 ч). 
Дополнительное потребление люминесцентными 
лампами реактивной мощности при питании их от 
напряжения, отличного от номинального, включен-
ными по схеме с расщепленной фазой, определяется 
по формуле: 
G Q=2,15Рн(3 UG +1,8 2UG ).     (9) 
Годовой ущерб от изменения потребления лю-
минесцентными лампами реактивной мощности мож-
но определить, умножив величину дополнительного 
потребления ими реактивной мощности на приведен-
ные затраты на компенсацию одного квара реактив-
ной мощности:  
Урл = G Q  Зук,     (10) 
где Зук – на приведенные затраты на 1 квар реак-
тивной мощности конденсаторов. 
Приведенные затраты на компенсацию одного 
квара реактивной мощности можно определить по 
формуле [3]: 
Зук =ЕКук+ 1укР c T' ,    (11) 
где Е = 0,22 — суммарный коэффициент отчис-
лений от капитальных затрат для конденсаторов; 
Кук = 30 руб/квар – капитальные затраты на 1 квар 
низковольтных конденсаторов; 
укР' = 0,004 кВт/ квар - потери активной мощ-
ности на 1 квар выдаваемой реактивной мощности. 
Ущерб от изменения срока службы люминес-
центной лампы определяется так же, как и для лампы 
накаливания по формуле (4). Только формула для 
определения относительного изменения срока служ-
бы люминесцентной лампы при отклонениях напря-
жения имеет другой вид: 
1 3T UG   .     (12) 
Подставив в вышеприведенные выражения па-
раметры люминесцентной лампы, и проведя необхо-
димые расчеты, получим размеры ущербов от изме-
нения потребления активной мощности и реактивной 
энергии в зависимости от отклонения напряжения в 
пределах допустимого значения по ГОСТ ±10 %. 
Мощность лампы принята 21 Вт, чтобы освещенность 
была соизмерима с мощностью лампы накаливания. 
Срок службы люминесцентной лампы составляет 
8000 часов. Результаты расчета приведены в таблице 3. 
Таблица 3. Зависимость дополнительного потребления активной мощности,  
реактивной мощности и ущербов люминесцентной лампы от отклонения напряжения 
,%UG  - 10 - 5 0 + 5 + 10 
РG , кВт - 0,0075 - 0,00375 0 0,00375 0,0075 
 QG , квар - 0,012 - 0,006 0 0,0066 0,0137 
Уал, руб. - 12 - 6 0 6 12 
Урл, руб. - 0,156 - 0,078 0 0,086 0,178 
Усл, руб. -0,0007 -0,0003 0 0,0005 0,0013 
Ул¦ , руб. -12,1567 -6,0783 0 6,0865 12,1793 
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В таблице 3 ущерб приведен только для одной 
лампы. Ущерб от некачественного напряжения для 
большого количества люминесцентных ламп при ра-
боте их на повышенном напряжении, которые могут 
быть в организации, можно определить путем интер-
поляции по таблице 4. 
Как видно из таблицы, при работе люминесцент-
ных ламп при повышенном напряжении в пределах 
стандарта ущерб для одной лампы в год составит 
12,18 руб., а для 100 ламп – более 1200 руб. 
Люминесцентные лампы менее чувствительны к 
отклонениям напряжения. При повышении напряже-
ния потребляемая мощность и световой поток увели-
чиваются, а при снижении – уменьшаются, но не в 
такой степени как у ламп накаливания. 
При отклонении напряжения в пределах ±1 % 
световой поток изменяется на ± 1 %, световая отдача 
– всего на ± 0,5 %. 
Однако при напряжении 93-94 % номинального, 
лампа не загорается, а при напряжении 106-107 % номи-
нального – перегревается вспомогательная аппаратура. 
При пониженном напряжении условия зажигания 
люминесцентных ламп ухудшаются, поэтому срок их 
службы, определяемый распылением оксидного покры-
тия электродов, сокращается, как при отрицательных, 
так и при положительных отклонениях напряжения. 
При отклонениях напряжения на 10 % срок 
службы люминесцентных ламп в среднем снижается 
на 20-25 %. Существенным недостатком люминес-
центных ламп является потребление ими реактивной 
мощности, которая растет с увеличением подводимо-
го к ним напряжения 
Энергосберегающие и светодиодные лампы. 
Технические характеристики этих ламп от напряже-
ния не зависят. Наиболее экономичными являются 
светодиодные лампы. Световая отдача их около 200 
лм/Вт, срок службы – 50 000 часов, потребляемая 
мощность лампы, например, СД-9 – 8 Вт. Однако в 
распределительных сетях из-за светодиодных источ-
ников света наблюдается значительное искажение 
формы кривых тока, что во многих случаях превыша-
ет пределы, определяемые международными стандар-
тами. Такие источники света, кроме того, приводят к 
росту тока в нулевом проводе даже при полностью 
симметричной нагрузке. Это увеличение тока может 
привести к аварийным ситуациям из-за перегорания 
нулевого провода [4]. Ущерб определить при такой 
ситуации весьма сложно, так как он зависит от схемы 
электроснабжения и вида электроприемников. 
Заключение 
1. Приведена методика расчета ущерба в освети-
тельных установках от отклонения напряжения в до-
пустимых стандартом пределах r  10 % . 
2. Показано, что работа ламп накаливания и люми-
несцентных ламп при напряжении, выше номинального 
на 5 %, недопустима, так как это приводит к снижению 
срока их работы, что наносит значительный ущерб 
предприятию АПК. 
3. По мнению авторов, целесообразно внести из-
менение в ГОСТ 32144-2013, запрещающее работу 
осветительных установок при отклонении напряже-
ния, превышающем пределы r  5 %. 
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Таблица 4. Зависимость ущерба от отклонения напряжения в люминесцентных  
лампах от их количества при работе на повышенном напряжении, рублей 
Штук 
, %UG  1 5 10 20 25 50 100 200 400 
+10 12,18 60,90 121,80 243,60 304,50 609,0 1218 2436 4872 
+5 6,09 30,45 60,90 121,80 152,25 304,50 609,0 1218 2436 
